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Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика * f p A ^ - ' Ж Ъ 
произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов в доме N2 7, 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района с 
целью установления пригодности их к эксплуатации 

а) вентканалы 

1. Обособленные Вентканалы имеются в доме № 7, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
ул. Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района 
2.Необособленные Вентканалы имеются в доме № нет 

3. Сечение вентканалов составляет: 140x140 мм.-1шт из красного кирпича (коридор 
центрального входа), 140х140мм.~1шт (с/у) 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

Обособленные Вентканалы в доме № 7, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. 
Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района 
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации» 

Вентканалы помещений 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И З А К А З Ч И КА 

От заказчика 

. ч % Централизована 
': I |с библиотечная система 
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